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Sprawozdanie z badańwody za luĘ 2020

Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie |{orma/Proced ura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7072- l :20l6-09 ]vTU 1,0 0,14

Barwa PB_CH-08/l9.0ó.07 mgPt/l bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7,89
przewodnictwo PN-EN 27888 1999 pSicm 2500 28I

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB_CH_071 19.06,07 mg/lCl 0,30 0,10
Twardość ogolna PB-CH_ l0/l8.08,08 mg /l CaC0,1 60 - 500 146,74

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZI\E

Esclterichia coli PN-EN lSO 9308-2:20 l.ł-06 NPL/l00 0 NPL w l00ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN lSO 9308-2:20l1-06 NPL/l00 0 NPL w l00m1 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/l00 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

C l os tr idium perfr ingens

łącznte ze sporami
PN-EN ISO l4l 89:2016-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22Ł20 C
po72h

PN_EN lSO 622),.ż004 jtk/ml bez nieprarvidło11,ych zmian
bez nieprawidłowych
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZY CZI\E I ORGANOLBPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

uszczalne Wynik

Sc PN-EN tSO 7072-1 :201 6-09 NTU 1 0

Barwa PB-CH_08/l9,06.07 mgPt/l bez nieprawidłorł,yclr zmian bez nieprarvidłowl,ch zmian

o PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7 36
przęwodnictwo PN-EN 27BB8:l999 cm 2500 334

PARAMETRY CHEMICZ|{E
Chlor wo PB-CH-07/ l9,06 07 Clm 0,30 0,11

PB_C]H-(]6rc 1,0{i 07 /i Fe 0,200 0,044
PB-CH-05/0l 06,07 /l vn 050 0,015

Twardość o lna PB-CH_ l 0/ l 8.0B,0 8 mg /l CaCO3 60 - 500 189,i0

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN_EN lso 9308-2.2al 4-06 NPLi 100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN lSO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN_EN ISo 7 899-2,.2,001 jtVl00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C' l o s, tr id i u m p e r fr i n ge n s

ze sporaml
PN-EN lSO l4l 89:20i 6-10 itk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmow w 22i2o C
po 7żh

PN-EN lSO 6222:2001 jtk/ml bez nieprarvidłorvych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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Sprawozdanie zbadań wody zaluty 2020

Miejsce poboru (Ijęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZY CZ|.{E I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7072-1 :2016-09 NTU 1,0 0,46

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/1 bez nieprawidłorvych znrian bez nieprawidłouych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20]2 65-g5" )" 7,66
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 365

PARAMETRY CHEMICZ|VE
Chlor wolny PB-CH_07ll9,06 07 mg/lCl 0,30 0,28
Twardość ogólna PB-CH_ l0/l8,08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 183 75

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:20 l4-06 NPL/l00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN lSo 9308-2,20 l 4_06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN_EN lSO 189t)-2:ż004 itk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w l00ml

C l o s tr idium p e rfr ingens

łącznie ze sporami
PN-EN lSO l4l89:20l6- l0 jtk/ 100 0 jtk w l00m1 0 jtk w l00ml

Ogólna 1iczba
mikroorganiznrow w 22*2" C
po72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidłor.vl,clr zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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