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Sprawozdanie zbad,ań wody za marzec 2020

Miejsce poboru Ujęcte Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY BIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZ|{E

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętnośó PN-EN lSO 7072-1 :2016-09 NTU 1,0 0,I7

Barwa PB-CH-08/19.06.07 mgPt/l bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-|-N lSO l0523:2012 65-g5 8,10
przewoclnictrvo PN-I]N 27fł88: l999 pS/cm 2500 303

PARAMETRY CHEMICZ|{E
Chlor wolny, PB-CI 1-07/19,06.07 mg/lCl 0,30 0,16

Twardość ogólna PB-CI-I-10/l8,08 08 mg /l CaCO1 60 - 500 158,95

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Eschertchia coli PN-EN ]SO 9308-2:20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w l00nli

Bakterie grupy coli PN-EN ISo 9308-ż.2014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Errterokol<i PN-EN ISO'J899-22004 itk/l00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

(' l o.s t t, i d i u m p e rfr irt gen s

łącznie ze sporami
PN-IjN ISO l4 l B9:20l 6- l 0 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

Ogolna 1iczba
mikroorganizmow w 22+2oC
po 72h

PN_EN ISO 6222:2004 jtlCml bez nieprawidłorvych zmian
bez nieprawidłowych

zmiart
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#ittJ§Kl ZAKŁAD WoDOclĄGÓW
i KANALIZACJl Sp. z o.o.

,, A flil{:}ĘAToFłlUM
ti-400 MYŚLENICE, ul. Płtyzantów4

lel" 27216 a!§prawozdanie z badań wody za marzec 2020

Miejsce poboru Ujęcie Wody

krzyszkowice

PARAMETRY FIZY CZ|{E I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7072- l :20 l 6-09 NTU 1,0 0,49

Barrł,a PB_ClI_0B1l9 06.07 mgPt/1 bez nieprarvidłorvych zmian bez nieprawidłolvych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 ],79
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 346

PARAMETRY CHEMICZNE
clrlor l,voltlv PB-Cl I-()7/ l9,06 07 mg/lCl 0l0 0,11

Zelaz,o clgoine PB_(,H_()6/()l ()6 ()7 mg /1 Fe 0,200 0,055

Mangan PB-CH-05/0 l ,06.07 mg /1Mn 0,050 0,022

Twardość ogólna PB-CH_ 10/l8,08.08 mg /l CaC03 60 - 500 199,81

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 93()ii-2:20 l 4-0ó NPL/100 0 NPL tv l00nl] 0 NPL lv l00nl

Bakterie grupy coli PN-I]N ISO 9308-2:20 l4-06 NPL/100 0 NPL, rv l00ml 0 NPL. w l00ml

Enterokoki PN_EN lso 7899-2,2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o,s, lr it] i um p e r ft^ in gen s

łącznie ze sporami
PN_EN ISo I.1l 89,20l6-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
tn i kroorgatriztnow u, żż,Ł2o C
po72h

PN-EN lso 6ż22,.2004 jtk/ml bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

Zmran
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MlEJ§K| żAKŁAD WoDCIclĄGOW
l KANALlZACJl Sp. z o.o.

LABotrłATOFllUM
32-400 MYŚLENICE, ul, Pąrtyzalrtów 4

tel. 272 16 4e''Sprawozdanie z badańwody za marzec 2020

Miejsce poboru Ujęcie Wodł

Drogtniu

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN lSO 701ż-1:201 6-09 NTU 1,0 0,57

Barwa PB_CH-O8i l9.06.07 mgPt/l bez nieprai,vidłorłych zrnian bez nieprawidłor.vych zmian

Odczyn pll PN-EN lSO 10523:20l2 65-c)5")'.)* ],53
przewodnictrł,o PN-EN 2'7888:1999 pS/cm 2500 384

PARAMETRY CHEMICZNE
c-hlor wolnv PI]-(-H_07/ l 9, ()6,()7 mg/lCl 0,30 0,27

Twardość ogolna PB-c]H- l 0/] 8.0{t,()ti mg /l CaCO1 60 - 500 203,38

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Eschertchia coli PN-EN lSO 9308-2:20 l1-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100m1

Bakterię grupy coli I'N-[N ISO 9308-2:20 l4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN lso 7899-ż,.ż004 jtV100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100m1

C l o s tr iclitt m pe rfl in gens

łączr'ie ze sporami
PN-EN lSO l4l89:20l 6,10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorgallizmow w żz+żoc
po72h

PN-LN IsO 6222,,20tJ1 jtk/ml bez nieprawidłolvl,ch zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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