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Sprawozdanie z badań wody za styczefi 2020

Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7072-1 :2016-09 NTU 1,0 0,],7

Barwa PB_CH-08/19,06.07 mgPt/l bez nieprarvidłolvych zmian bez nieprawidło,"vych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7,9I
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 343

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH-07/ l9.06.07 rng/lCl 0,30 0,16
Twardość ogólna PB-CH-l0/l8.08,08 mg /l CaCO3 60 _ 500 14ż,36

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZ|{E

Escherichiu coli PN-EN tSO 9308-2'20 I 1-06 NPL/100 0 NPL rł, l00mI 0 NPL rv l00nl

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-ż:201 4-06 NPLi 100 0 NPL w 100ml 0 NPL w l00ml

Enterokoki PN-EN lSO 7899-2:2004 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s tr i d i um p e r.fr in ge n s

łącznie ze sporami
PN-EN lSO 14l 89:20l 6_1 0 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22*2o C
po 72h

PN_EN ISo 62żż,.ż004 jtk/ml bez n ieprawidłouych zmian
bez nieprawidłowych

Zmrun
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Sprawozdanie zbadań wody za styczeń 2020

Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGA|{OLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wvnik

Mętność PN-EN ISO 7 072-| :ż0|6-09 NTU 1,0 o))

Barwa PB-CH-08/l9.06 07 mgPt/l bez nieprarvidłorł,ych zmian bez n ieprawidłolvych zlnian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 7,42
przewodnictwo PN-EN 2'l888:1999 prS/cm 2500 347

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH_07/19.06 07 mg/lCl 0,30 0,77
Zęlazo ogólne PB-CH-06/0l ,06 07 mg /1 Fe 0,200 0,034
Mangan PB-CH-05/0 l ,06.07 mg /l Mn 0,050 0,017
Twardość ogolna PB-CH_l0i l8.08,08 mg /l CaC03 60 - 500 194,46

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN lSO 9308-2:20 l 4-06 NPL/100 0NPLwlO0nll 0 NPL tv l00ntl

Bakterie grupy coli PN-EN lSO 930B-2:20 l 1-06 NPL/100 0 NPL rv l00nl] 0 NPL rł, l00nll

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s tr idium p erfr ingens

łącznte ze sporami
PN-EN ISO 14189:2016-1 0 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna ljczba
mikroorganizmów w 22+2oC
po72h

PN-EN ISO 6222:ż004 itVmt bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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Sprawozdanie z badań wody za styczeń 2020

Miejsce poboru Ujęcte Wody

Drogintu

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wvnik

Mętność PN,EN ISO 7072-1 :2016-09 NTU 1,0 0,4l

Barwa PB-CH_08/l9.06.07 mgPt/1 bez n ieprawidłolł,ych zmian bez niepralł,idłowych zmiaIl

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 - 9.5 7,60
przewodnictwo PN-EN ż7888:1999 prS/cm 2500 JJ+

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB_CH_07119.06,07 mg/lCl 0,30 0,14
Twardość ogólna PB-CH- l0/18.08,08 rrrg /ł CaCO3 60 - 500 194,46

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN_EN ]SO 9308 -2:20 | 4-0 6 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN lSO 9308-2:20 l4-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISo 1899-2,.2004 jtk/l00 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

C l o s tr id iu m p e rfr in ge ns

łącznie ze sporami
PN-EN lSO l4l 89:20l6-t0 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganlzmow w 22*2o C
po 72h

PN-EN ISO 62ż2:2004 jtk/ml bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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