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Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Normalprocedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne Wynik

Mętność PN-EN ISO 7 07 2-| :2016-09 NTU 1,0 0,2I

Barwa PB-CH-08/19.06,07 mgPt/l bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 7,95
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 360

PARAMBTRY CHEMICZNE
Chlor wolny PB-CH_07/19.06.07 mg/lCl 0,30 0,17
Twardość ogólna PB-CH-10/18,08.08 mg/l CaCO3 60 - 500 I78,40

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Esclterichia coli PN_EN iSO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL lv l00ml

Bakterię grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0NPLw l00ml

Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

C l o s tr idium p erfr ingens

łącznie ze sporami
PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100m1

Ogólna liczba
mikroorganizmów w ż2*2' C
po 72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

znian
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGAI{OLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7 07 2-1 :20 I 6-09 NTU 1,0 0,50

Barwa PB-CH-O8i l9.06.07 mgPt/1 bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5 7,I8
przewodnictwo PN-EN 27888:l999 uS/cm 2500 387

PARAMETRY CHEMICZI\E
Chlor wolny Pts-CH-07/ l9,06,07 mg/lCl 0,30 0,11
Zelazo ogolne PB_CH-06/01.06.07 me /l Fe 0,200 0,036
Mangan PB_CH_O5i01.06.07 ms /l Mn 0,050 0,015
Twardość ogólna PB_CH_i 0/18.08.08 mgll CaCO3 60 - 500 2I7,65

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-ż:ż014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100m1

Enterokoki PN-EN iSO 7899-ż:ż004 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr id ium p erfr in ge ns

łącznte zę spofami
PN-EN ISO l4189:2016-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22+ż'C
po 7żh

PN-EN ISO 622ż:2004 jtk/ml bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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Miejsce poboru (Ijęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Oznaczenie I Norma/rrocedura Jednostka wartości l

dopuszczalne I WYnik
\ 1ętriość PN-EN ISO 7 07 2- 1 :20 16-09 NTIr 1,0 0,4l

Barrva PB-CH-O8/19.0ó.07 mgPt/l bez nieprawidłowych zmian bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:20l2 6,5 g§
- )- 7,50przewodnictwo PN-EN 27888:1999 pS/cm 2500 414

PARAMETR Y CHEM CZNE
y .Uó.U / me/lCl 0.30 0,23Twardość ogólna PB-CH_ 10/l8.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 239,05

PARAMBTRY M KRoBIo LoGICZNE

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100m1

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w l00ml
Enterokoki PN-EN lso 7899-2.2004 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml
C los tr idium perfr in gens
łącznie ze sporami

PN_EN ISO l4189:20l6_10 jtk/l00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22+2"C
po 72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtkłnl bez nieprawidłowych zmiarr
bez nieprawidłowych

mian
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