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Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYaZ*

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka Wartości
dopuszczalne Wynik

Mętność PN-EN lSO 7072- l :2016-09 NTU 1,0 0,22

Barwa PB_CH-08/ l 9.06,07 mgPt/l bez llieprawidlorvycfi 26iąn bez nieprawidłor,wch zmian

()clczl,n pH l)N-F.N lS() ] 052j:20l 2 65-g§ 8,i5
przelvodnictwo PN-EN 27888: l 999 pS/cm 2500 377

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor u,oln1,, PB_CH_07/l9,06,07 mg/lC1 0,30 0,17
Trvardośc ogolna PB_(]H- l0/ l8.08,08 mg /l CaCO3 60 _ 500 1 89,1 0

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Eschericltiu coli PN_EN ISO 9308-2:20l1-06 NPL/100 0 NPL w I00ml 0 NPL w l00nll

Bakterie grup,v coli PN-ĘN lSO 9308-2:20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w ]00nll 0 NPL w l00nl]

Enterokoki PN-rrN iSO 789C)-2:2004 jtk/100 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr id iu n t pe l ft in.gen,s łącznie
ze sporami

PN-EN ISo ].ł l 89,20l6-10 jtk/100 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100m1

Ogolna liczba
nri kroorgall izmorv iv 22*2"C
po72h

PN-I]N ISO 6222 2001 .itk/ml bez nieprarr,idłolvvch zmian
bez nieprawidłowych

zt-nian
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Miejsce poboru Ujęcie Wocly

KrzJszkowice

PARAMETRY FIZY CZI{E I ORGANOLBPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka Wartości
dopuszczalne Wynik

Mętność PN-EN ISO 7072_ 1 :20l6-09 NTU 1.0 0,ż0

Barwa Pl]-cl1-08"l9,06,()7 nrgPt/1 bez nicpra*,idIolrl,ch zmiirn bez n ieprarvidłolł,1,,ch zllian

Odczyll pH PN_EN lSO 1łJ523:20l2 6,5 - 9,5 7,57przewodnictlvo PN-EN 278881999 pS/cm 2500 376

PARAMETRY CHEM CZ|{E
Llll()l W()lllV PB_CFI_07i 19.06,()7 ng/lCl 0,30 0.16
Ż,elaz,o ogóine PB-C'l 1-O(li 0l 06.07 mg /l Fe 0,200 0.013
Mangan PB-CH_05/01,06,07 me /1 Mn 0,050 0,014
Twardośc ogolna PB_CH-l0/l8.08,08 mg /l CaCOj 60 - 500 176,08

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Eschericltia coli I rN-rN |so 9j08-2,20l:1_0ó NPL/l00 U NPL n lrl0llrl I o NPL \f ](lOlnl

Bakterie grupy coli PN-EN lSO 9]08_2:2014-06 NPL/100 0 NPL ry I00ml 0 NPL rł l00nI

Enterokoki PN-i]N lSO ] 8L)9 -2:2004 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

C los lr id i unt pcfi)- in gen,s łączrrie
ze sporalni

PN-I]N ISO l1 l 8c),]016_ 1() .itk/l00 0 |tk w 100mt 0 jtk w 100mt

Ogolrra liczba
m ikroorgatriznlórł, w żż+2" C
po72h

PN-EN ISO 622,2._2001 jtk/ml bez niepral,vidłorvych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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MlEJ§l(l ZAKŁAB WSDOCłł.':--"Ęfiffi",., 
badań wody za paźdzlernik 2021

Miejsce poboru Ujęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne Wynik

Mętrrość PN-EN lSO 7 072-I.20l 6-09 NTU 1,0 0,81

Barwa PB-CH-08/ l9.06,07 mgPt/l bez n ieprarł,idłorvycl-t zmiart bez n ieprawidlolvl,ch znr ian

Odcz1Il pll I'N-I]N lS() l 052]:20 l 2 65 - 9,5 7,44
przelvodnictrł cl |'N-L:N ]788E:l999 uS/cm 2500 466

PARAMETRY CHEMICZNE
Chlor woln1, PB-CH-07/l9,06 07 rng/lCl 0,30 0,16
fw,ardośc ogolrra PB_CH-l0/l8 08,08 rng /l CaCO3 60 _ 500 ?19 06

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZ|{E

Eschericltia coli PN-LlN ISO 9]08-2;20 I,1-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 930B-2:20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

F,nterokoki PN_I ]N ISO 78C)9-2,2004 .itk/100 0 jtk w 100m1 0.itk w 100m1

L' l os tr id iu n pe Ąi^ i.lt gc n s łączrrie
ze sporami

PN-I].N ISO 1:ł l 89,20l(1- 10 jtk/1 00 0.itk w 100nll 0 jtk w 100m1

Ogolna liczba
rn ikroorganizmou, w 22+2o C
po72h

PN-EN lSO 6222:2004 jtlVml bez niepralvidłorł,l,ch zm ian
bez nieprawidłowych

zmian
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