
Uchwała nr 1l09l202t

Zarządu Miej skiego Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach

z dnia 1 września 202l r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 5l042a2l z dnia 15 lrwietnia}D}Lr. w sprawie określenia

maksymalnych dopuszczalnych stężeń wskźników zanieczyszczeńw ściekach N
dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej

.

§1 .;

W nviązkuz uprawnieniem wynikającymz § 25 AktllZałoĘcielskiego Spółki Miejski ZakJad
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd gpółki
wprowadza następujące zrniany w uchwale nr 5l04l202l z dńa 15.04.202I r. w sprawie
określenia maksymalnych dopuszczalnych stężeń wskazników zańeczyszczęń w ściekach
dowożonych wprowadzatychdo stacji zlewnej :

1. Zmianie ulegają maksymalne dopuszczalne stężenia wskaźników zaniecąlszczeń
w Ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej na poziomach jak w tabeli
ponizej:

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia Ę.I.09.202l r.

Lp. Wskaźnik Jednostka Maksymalna dopuszczalna
wańość

1 Odczyn pH 6,5 - 9,5

Temperatura oC 35

J BZTs mgOzll 1 500

4 CIIZTc, mgOzll 3500

5 Zawiesina ogólna mg/| 1 500

6. Chlorki mgCl-/l l000

7 Siarczany mgSOł2-/l 500

8, Azot amonowv mgNĘ*/l 200

9 AzotazoĘnouy mgNOz-/l 10

l0 Fosfor ogólny m8Pog/l 25

11 Cynk mgZnl1 5
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