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'§p;;*ozdanie z badańwody za styc zeń 2022

Miejsce poboru Ujęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZNE

oznaczenie I.{orma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne Wynik

Mętnośó PN-EN ISO 7072-1 :20l6-09 NTU 1,0 0,22

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/l bez n iepralvid lorl,ych zmian bez niepra."vidłorvych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 8,01
przewodnictwo PN-EN 2'7888:1999 pS/cm 2500 376

PARAMETRY CHEMICZNB
Chlor wolny PB_C]H-071l 9,0ó 07 mg/lCI 0,30 0,15
Twardość ogólna PB_CH-l0/I8,08,08 mg /l CaCO. 60 _ 500 18],ż2

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Escherichiu coli PN-EN ISO 9308-ż:20 1 4-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:20 l 4-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w 100m1

Enterokoki PN-EN tSo 1899-2.2004 jtk/100 0 jtk w l00m1 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p e rfr in g e n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO 14 l 89:20l 6- l 0 jtV100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100m1

Ogólna liczba
mikroorganizmów w ż2Ł2o C
po 7żh

PN-EN ISo 62.222,001 jtk/nr1 bez n ieprarvidłowych znlian
bez nieprawidłowych

Zmlan
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

ozdanie zbadań wody za styczeń2022

PARAMETRY FIZY CZNB I ORGANOLBPTYCZI\E

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne Wvnik

Mętność PN-EN l SO 7 072- l :20 l 6-09 NTU 1,0 0,25

Barwa PB-CH-08/l9.06.07 mgPt/l bez nieprawidłorvych zmian bez nieprarvidłorvych znrian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 J,48
przewodnictwo PN-EN 27888:l999 pS/cm 2500 36ż

PARAMETRY CHEMICZI\E
Chlor wolny PB-CH_07/l9.06.07 mg/lCl 0,30 0,20
Zęlazo ogólne PB-CH_06/01 06 07 mg /l Fe 0,200 0,007
Mangan PB_CH-05/01,06.07 mg /l Mn 0,050 0,016
Twardość ogólna PB-CH_ 10/18.08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 185,54

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZ|{E

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:20 1 4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Bakterię grupy coli PN-EN lSO 9308-2:20 1 4-06 NPL/l00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN lso 7 8L)() -ż..2001 jtk/1 00 0 jtk w l00ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr idium p erfr in gens łącznie
ze sporami

PN_EN lSO l4l89:20l6-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22Ł2' C
po 72h

Pn--EN ISO 622ż:ż001 jtk/ml bez nieprawidłowych zmian
bez nieprawidłowych

zmlan
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGA|{OLEPTYCZI\E

oznaczenie Norma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Mętność PN-EN ISO 7 07 2- 1 :20 I 6-09 NTU 1,0 0,91

Barwa PB_CH-08/l9.06.07 mgPt/l bez nieprar,vidłorłl,ch zmian bez nieprarvidłorvych zlllian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 6,5 - 9,5 7,86
przewodnictwo PN-EN 27888:1999 ;,łS/cm 2500 369

PARAMETRY CHEMICZ|{E
Chlor wolny PB_CH-07/l9,06.07 mg/lC1 0,30 0,29
Twardośó ogólna PB-CH- l 0/l 8.08.08 ng /l CaCO3 60 - 500 l92,78

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

Eschericltiu coli PN-EN ISO 9308-ż:ż01 4-06 NPL/100 0 NPL w 100m1 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN_EN ISO 9308-2:201 4_06 NPL/l00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN lSO 7899-2;200,1 jtk/1 00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr i d ium p e rfr in ge n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO l4l89:2016-10 jtk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorgan izmów w 22+2o C
po 72h

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml bcz nieprarvidłowych zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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