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Miejsce poboru (Ijęcie Wody

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGAIYOL}Ił}TYCZ1\E

oznaczenie N{orma/Procedura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
Wynik

Zapach I'N-EN l622:2006 akceptowalny akceptowalny
Smak PN-EN l622:2006 akcclltorvalny akceptowalny
Mętność I)N_[N I SO 1 ()1 ż- l .20 l 6-09 NTU 1,0 0,14

Barwa Pt]_C]l t-Ott/ l 9.06.07 mgPt/l
i:i

bez nieprarr,,idloli 1,ch zmian
3

bez nieprawidłowych zmian

Odczyn pH PN-EN ISO l0523:20l2 65-C)ś 8,14
przewodnictwo PN-EN 278881999 pS/cm 2j00 324

PARAMETRY CHEMICZ1§E
Glin PB-Cl-i- l 6/0l .02. i 3 pg/l Alt3 200 22

Jon amonowy PB_CH-l3/I0,0l l2 mg/l NHa 0,50 0,016
Azotyny PB_CH-l5/l6,04.12 mg /l NO2 () 5() 0,012
Chlor wolny PB-CH-07 l19 .06.07 mg/ICl 0,30 0,13
Twardość ogólna PB-CH_ 10/l 8.08.08 mg /l CaCO3 6C - 500 116

PARAMETRY MIKRoBIoLo GIC;1IqE

Escherichia coli PN-EN lSO 9]08_2:20 1,1-06 NPL/l00 0 NPL rr, 100rnl 0 NPL w 100ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:201 4-06 NPL/l00 0 NPl, i:, 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki I,N_l--N lSO 7899_2.2004 jtk/100 0 jtit ir, 100llrl 0 jtk w l00m1

C l o s tr id ium p erfr in ge n s łącznie
ze sporami

PN-EN ISO 14 l 89:20l6-10 jtk/100 0 jt}l ri, 100nrl 0 jtk w 100ml

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22t2o C
po72h

PN_EN ISo 6ż22,.2004 jtk/ml bez ll iep rlr rr, i li l clrr,_r,eh znlian
bez nieprawidłowych

zmian
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Miejsce poboru {Ijęcte Wody

krzyszkowice
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PARAMETRY FIZY CZ|{E I ORGANOLEPTYCZI\E

oznaczenie |{orma/Proced ura Jednostka
Wartości

dopuszczalne
t#ynik

Zapach PN-EN I622:2006 akceptowalny akceptowalny
Smak PN-EN l622:2006 akceptowalny akceptowalny
Mętność PN-EN lSO 7072-1 :20l 6-09 NTU 1,0 0,19

Barwa Pl]_Cl 1_08i l9.06.07 mgPt/l
l5

bez niepriLti ic]lorr,vch znlian
0

bez nieprawidłolvych zmian

Odczyn pH PN-i]N ISO l0523:20l2 6",_C)5 7,27
przewodnictwo PN-EN 27888:|999 pS/cm 2_500 36l

PARAMETRY CHBMICZN{E
Chlor wolny PB-CH-07/ l9,06.07 mg/lCl 0.30 0,15
Żelazo ogolne PB-Cr 1_06/0 l 06.07 mg /l F'e 0,200 0,008
Mangan PB-CI1_05/0 l ,06,07 mg /l Mn 0,050 0,015
Twardość ogólna PB_CH_ l 0/ l 8,08.08 mg /l CaCO3 60 - 500 199,81

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZI§E

Eschertchia coli PN-tjN ISO 9308-2:20 l4-06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w iOOml

Bakterie grupy coli PN-tlN ISO 9]08_2:20 l 4_06 NPL/100 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

Enterokoki PN-EN ISo 7899-2.ż004 jtk/l00 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

C l o s tr id ium p erfr in gens łącznte
ze sporami

PN-EN ISO l4l 89:20l6-10 jtk/100 0 jtk w 100m1 0 jtk w 100ml

Ogolna liczba
mikroorganizmów w 22Ł20 C
po 72h

PN-EN ISO 62ż2:ż004 jtk/ml bez niellrirlt,iLl l orr,l,ch zmian
bez nieprawidłowych

zmian
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Miejsce poboru (Ijęcte Wocty

lnIa

PARAMETRY FIZY CZNE I ORGANOLEPTYCZ|{E

Norma/Procedura Jednostka
Wartości

do Wynik

PN_t]N | 622:2006

Smak PN_EN l(l22,2006

PN-EN ISO 7072-1'20l NTU 1,0 0,68

Barwa PB-CH-08/ I9.0ó.07 l5
bez nieprarvi dłonych zmian

l

bez n ieprawidłowych zmian

H PN-t]N ISO l052];20l2 6,5 - 9"5 7,78
przewodnictwo l'N-EN 27888: l999 S/cm 25 357

PARAMETRY CHEMICZNE
chlor woln PB-CH_07ll9.06 07 l 0,30 0,17

PB-CH_l0/18.08 08 mg /l CaCO3 60 - 500 I87,32

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZI\E

ia coli PN-EN tSO 9308-2:201 4-06 NPL/100 0 NPL w l00ml 0 NPL w l00ml

Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/l00 0 NPL w 100ml 0 NPL w 100ml

PN-EN ISo 7899-ż,.ż004 .itk/100 0 jtk w 100ml 0 jtk w 100ml

(| l o,s tr itl i u m pe rli. in gc n,s łącznie
ze sporami

I)N-l:N 1SO l4 l 89l20l6-1() jtvl00 0 jtk w 100ml 0 jtk w l00m1

Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22ł2oC
po 72h

PN-EN ISO 6ż2ż:2004 jtk/ml bez nieprawidłowych
zrnian
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