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Miejsce poboru Ujęcie Wody

nie z badań wody za grudziefi 20ż3

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

WynikWartości
szczalneJednostkaNorma/Proceduraoznaczenie

i bez nieprawidłowych zmian,
Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian
Akceptowalne przez

PN-EN 1622:2006Smak

i bez nieprawidłowych zmian.
Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian.

przęZ
PN-EN 16ż2:ż006Zapach

i bez nieprawidłowych zmian.

0,I2

przęzi bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wańości do 1,0

przez

NTUPN-EN ISO 7072-1 :20l6-09Mętnośó

ĄJ

bez nieprawidłowych zmian

15

bez nieprawidłowych zmian
mgpt/lPB-CH-08/l9.0ó.07Barwa

l76,5 -9PN-EN ISO 10523:20l2
3742500S/cmPN-EN 27888:l999przewodnictwo

PARAMBTRY CHEMICZI\E
<44200Al*3pPB-CH_l6101,02,l3Glin

<00270,50mg/l NHaPB_CH_13/10,0l .l2Jon <0,0150,5/l No2PB-cH_15/l6.04.12
0,2I0 0PB-CH-07/l9.0ó:07Chlor I6960 - 500mg /l CaCO3PB_CH_l0/18.08.08Twardośó

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

0 NPL w 100ml0 NPL w l00mlNPL/I00PN-EN ISo 9308-2,.201 4 -06Escherichia coli

0 NPL w 100ml0 NPL w 100mlNPL/I00PN-EN ISo 9308-ż,,201 4-06Bakterie grupy coli
0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtk/100PN-EN ISo 7899-2,,ż004Enterokoki

0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtV100PN-EN ISO t41 89:20'l6-10C l o s tr i dium p erfr ingens łącznie

ze sporami
1jtk w lml

bęz nieprawidłowych

,§Kl ZlĄtffi&&ntff8

100 jtk w 1ml

bez nieprawidłowych
jtk/mlPN-EN ISO 6222:2004

Ogólna liczba
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Krzyszkowice

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNE

WynikJednostka
Wartości

Norma/Proceduraoznaczenie
Akceptowalne przgz

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez

konsumenla i bez

nieprawidłowych zmian.
PN-EN l622:2006Smak

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.
PN-EN 1622:2006

Akceptowalne przez
konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

0,47

NTU
Akceptowalne przez

konsumenta i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,

PN-EN ISO'7 0'1 2-I :ż016-09Mętnośó

5

bez nieprawidłowych zmian

15

bez nieprawid}orvych zmian
mgPt/lPB_CH-O8i 19.06.07

7 336,5-9PN-EN ISO 105ż3:201ż

390500PN-EN 27888:1999przewodnictwo

PARAMETRY CHEMICZNE
110,30ClPB-CH_07/19.06.07Chlor

<44ż00Aln3PB-CH_16/0l .02.13Glin
<0,0270,50mg/lNHaPB-CH- l 3/10,01 ,12Jon
<0,0150,50,/l No2PB-CH-l5/l6.04. l2

48ż00FePB-CH_06/01 .06.07,lazo
1050MnPB-CH-05/0l ,06,07

185,5460 - 500mg /l CaCO3PB_CH-10/18.08.08Twardośó o

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

0 NPL w 100ml0 NPL w 100mlNPL/100PN-EN ISo 9308-2,.ż0 | 4 -06Escherichia coli

0 NPL w 100ml0 NPL w 100mlNPL/I00PN-EN ISo 9308 -2,,201 4 -06Bakterie grupy coli

0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtk/1 00PN-EN ISO 7899-ż:2004Enterokoki

0 jtk w 100ml0 jtk w 100mljtk/100PN-EN ISO l4l89:20l 6-10C l o s tr i d i um p erfr i n g e n s łącznie
ze sporami

!mJSKi effifi?affi

1jtk w lml
bez nieprawidłowych

l00 jtk w lml

bez nieprawidłowych
jtk/mlPN-EN ISO 6222:2004

Ogólna |iczba
mikroorganizmów w ż2+żo C
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Miejsce poboru Ujęcie Wody

Droginia

PARAMETRY FIZYCZNE I SENSORYCZNB

Wynik
d

Wartości
uszczalne.IednostkaNorma/Proceduraoznaczenie

i bez nieprawidłowych zmian,

przęz

i bez nieprawidłowych zmian.
Akceptowalne przez

PN-EN 1622:ż006Smak

i bez nieprawidłowych zmian.
Akceptowalne przez

i bez nieprawidłowych zmian
Akceptowalne przez

PN-EN 16ż2:2006Zapach

i bez nieprawidłowych zmian.

0,70

przezi bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,0

prZęz

NTUPN-EN ISO 7072- l :20 l6-09Mętnośó

9

bez nieprawidłowych zmian

l5

bez nieprawidłolłTch zmian
mgPt/lPB-CH_08/19.06.07

7,506 5 9 5))PN-EN ISO 105ż3:20|2
325ż500PN-EN 27888:1999

PARAMBTRY CHEMICZNE
<44ż00Al*3PB-CH-l6/01.02.13Glin

<0,0250,50mg/l NHaPB_CH_I3/l0.01.12Jon <0,0150,50
^ 

No2PB-CH-15/16.04.12
00,30PB_cH_07/19,06.07Chlor

15 5,0360 - 500mg /l CaCO3PB-CH-10/l8,08,08Twardośó

PARAMETRY MIKROBIOLO GICZNE

0 NPL w 100ml0 NPL w 100m1NPL/100PN-EN ISo 9308-2.201 4-06Escherichia coli

0 NPL w 100m10 NPL w l00m1NPL/100PN-EN ISO 9308-2:20 l4-06Bakterie grupy coli
0 jtk w 100ml0 jtk w 100mlPN-EN ISo,7 899 -?,.ż004Enterokoki

Ojtkw 100ml0 jtk w 100mljtld100PN-EN ISO 14'l 89:20l6-10C l o s tr i dium p erfr in gen s łącznie

zę sporami
2 jtk w lml

bez nieprawidłowych

100 jtk w 1ml

bez n iepraw idłorwpĘłłłiln
jtk/mlPN-EN ]So 6ż2ż,.2004

Ogólna |iczba
w 22+ż"C

po 72h
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